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: 
Si riportano graficamente in sintesi 
 
 
 

 
 Centri luminosi : efficienza luminosa  

 Centri luminosi : rispondenza  alla L.R.  17/09 

 Potenza assorbita dagli impianti di pubblica illuminazione 

 Potenza assorbita  in  % dagli impianti di pubblica illuminazione 

 Consumi energetici 

 CO2  prodotta 

 Previsione consumi  e consumi consentiti 

 Ipotesi consumi energetici post adeguamenti 
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CENTRI   LUMINOSI:       EFFICIENZA LUMISOSA 
 
 

 
 

 Complessivamente n. 2.124 centri luminosi 

 n.   289   sorgenti ai vapori di mercurio 

 n. 1497   sorgenti ai vapori sodio alta pressione 

 n.     89   sorgenti a ioduri metallici 

 n.   249   sorgenti  a led 
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CENTRI   LUMINOSI:       RISPONDENZA  ALLA   L. R. 17 /09   
 

 

 
 

 
 

 Centri luminosi  Tipo A   n. 1546 

 Centri luminosi  Tipo B   n.  141 

 Centri luminosi  Tipo C   n.  348  
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   POTENZA ASSORBITA DAGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

 

 

 A  - Potenza complessivamente assorbita per la pubblica illuminazione   239  Kw 

            B  - Potenza  assorbita da sorgenti sap ad inserzione diretta  141 Kw 

 C  - Potenza  assorbita da sorgenti sap derivate da regolatore   48  Kw 

 D  - Potenza  assorbita da sorgenti  vapori di mercurio   33  Kw 

 E  - Potenza  assorbita da sorgenti  a LED    17   Kw 
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POTENZA ASSORBITA IN %  DAGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 

 
 
 
 
 

 B - Potenza  assorbita da sorgenti sap ad inserzione diretta  56 % 

 C - Potenza  assorbita da sorgenti sap derivate da regolatore  18 % 

 D - Potenza  assorbita da sorgenti  vapori di mercurio    14 % 

 E - Potenza  assorbita da sorgenti  a LED    12 %  
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  CONSUMI ENENRGETICI   
 
 
 
 

Consumo energia elettrica per impianti pubblica illuminazione e centri sportivi  2005-2013 in kwh  

 

 

 

Consumo energia elettrica per impianti pubblica illuminazione e centri sportivi  2005-2013 in euro 
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   CO2  PRODOTTA   
 

 

 

CO2 prodotta e immessa in ambiente relativamente ai consumi energetici impianti  pubblica illuminazione e centri 

sportivi   periodo 2005-2013 
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   PREVISIONE CONSUMI  E  CONSUMI AMMESSI  

 

 

Energia consumata anni  2009 – 2013,  consumi previsti  anni  2014 – 2015,  consumi  ammessi con 

incremento 1 %  rispetto al  2009 

 

 

 

CO2 prodotta e prevista relativamente ai consumi  energetici previsti anni  2014  - 2015 
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 IPOTESI CONSUMI ENERGETICI POST ADEGUAMENTI   

 

 

Ipotesi di fabbisogno energetico post adeguamento impianti 

 
 

 
 
 
 
 
Ipotesi di CO2 prodotta  

 
 
 

 


